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Dachfläche Halle 2 EG
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Lehrerzimmer

Wand F90
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NWT

Anleitern durch Feuerwehr

Trasse bis

           EG

Trasse bis EG

Trasse bis EG

EDV EDV EDV LWL

EDV EDV EDVLWL

EDV EDV EDVLWL

EDV EDV EDV LWL

EDV EDV EDV LWL

UV sanieren!

WD: 2 x100 x 250

WD: 2 x100 x 250
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WD: 3 x100 x 250
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WD: 2 x100 x 500

WD: 2 x100 x 250

WD: 2 x100 x 250
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WD: 2 x100 x 250

WD: 6 x100 x 120

WD: 4 x100 x 250

2 parallel verlaufende Brandschutzk.

- 1 x FIA

- 1 x SAA

Sammelhalterungen

im Deckenbereich

Sammelhalterungen

im Deckenbereich +

BR-Kanal

Sammelhalterungen

im Deckenbereich +

BR-Kanal

Sammelhalterungen

im Deckenbereich +

BR-Kanal

Sammelhalterungen

im Deckenbereich +
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im Deckenbereich
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Sammelhalterungen

im Deckenbereich
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Sammelhalterungen
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Legende:

geplanter, neuer EDV-Knoten

geplante Kabeltrasse

geplanter Steigepunkt nach oben

geplanter Steigepunkt nach unten

geplanter Steigepunkt oben + unten

geplante Kabeltrasse inkl. zusätzlicher Brandschutzanforderung

EDV

EDV

LWL

1-fach EDV-Anschlussdose (Kupfer)

2-fach EDV-Anschlussdose (Kupfer)

4-Fasern LWL-Anschlussdose (Single-Mode)

Mediensäule im Bestand

- beinhaltet bereits vorbereitete Starkstrom-

installationen

- neue zu errichtenden EDV-Installationen:

a) 5 Stück EDV-Ports (Cu)

b) 4 Stück LWL Fasern (SM)

Mediensäule NEU

- neu zu errichtende Starkstrom- install.

(230 V-Schuko-Steckdosen usw.)

- neue zu errichtenden EDV-Installationen:

a) 5 Stück EDV-Ports (Cu)

b) 4 Stück LWL Fasern (SM)

Wanddurchbruch lt. Angabe

Deckendurchbruch lt. Angabe
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